
 

熱水

鉛 (μg/L) 氯 (mg/L) 
大腸菌群 

(mpn/100ml) 
埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml)
鉛 (μg/L)

G035 0.053 <0.02 0 0 0.151
1021 0.108 <0.02 0 0 0.296
1038 0.079 <0.02 0 0 0.250
2022 0.078 <0.02 0 0 0.207
2041 0.117 <0.02 0 0 0.206
3022 0.091 <0.02 0 0 0.185
3041 0.155 <0.02 0 0 0.334
4022 0.088 <0.02 0 0 0.590
4041 0.123 <0.02 0 0 0.263
5022 0.095 <0.02 0 0 0.182
5036 0.285 <0.02 0 0 0.490
6018 0.213 <0.02 0 0 0.230
6032 0.375 <0.02 0 0 0.353
7003 0.150 <0.02 0 0 0.202
G019 0.024 <0.02 0 0 0.057
1020 0.060 <0.02 0 0 0.156
1061 0.133 <0.02 0 0 0.130
2025 0.116 <0.02 0 0 0.155
2066 0.088 <0.02 0 0 0.185
3001 0.089 <0.02 0 0 0.163
3023 0.113 <0.02 0 0 0.184
3066 0.118 <0.02 0 0 0.205
4001 0.085 <0.02 0 0 0.242
4037 0.121 <0.02 0 0 0.145
5001 0.195 <0.02 0 0 0.278
5036 0.129 <0.02 0 0 0.210
6014 0.104 <0.02 0 0 0.258
7013 0.158 <0.02 0 0 0.232

參考標準值: 澳門政府第46/96/M號法令 <澳門供排水規章> 可接受最大值
鉛 : <0.05mg/L (<50µg/L);氯 : <0.5mg/L; 大腸菌群 : 0 mpn/100ml; 埃希氏大腸桿菌 : 0 mpn/100ml

飲水機水質測試結果

採樣日期位置地點/ 大樓
冷水

結果

W14 02/09/2019

09/09/2019W21



 

 

熱水

鉛 (μg/L) 氯 (mg/L) 
大腸菌群 

(mpn/100ml) 
埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml)
鉛 (μg/L)

G020 0.073 <0.02 0 0 0.409
1020 0.111 <0.02 0 0 0.173
1061 5.725 <0.02 0 0 0.270
2025 4.134 <0.02 0 0 0.176
2066 2.306 <0.02 0 0 0.267
3025 0.058 <0.02 0 0 0.141
3066 6.988 <0.02 0 0 0.085
4001 1.436 <0.02 0 0 0.104
4023 2.879 <0.02 0 0 0.180
4059 3.517 <0.02 0 0 0.144
5001 0.047 <0.02 0 0 0.193
5039 1.037 <0.02 0 0 0.149
6013 1.251 <0.02 0 0 0.245
G009 0.410 <0.02 0 0 0.303
1031 0.235 <0.02 0 0 0.459
1052 0.504 <0.02 0 0 0.444
2031 0.291 <0.02 0 0 0.288
2056 0.105 <0.02 0 0 0.216
3056 0.139 <0.02 0 0 0.311
4031 0.181 <0.02 0 0 0.195
4056 0.102 <0.02 0 0 0.353

參考標準值: 澳門政府第46/96/M號法令 <澳門供排水規章> 可接受最大值
鉛 : <0.05mg/L (<50µg/L);氯 : <0.5mg/L; 大腸菌群 : 0 mpn/100ml; 埃希氏大腸桿菌 : 0 mpn/100ml

飲水機水質測試結果

採樣日期位置地點/ 大樓
冷水

結果

17/09/2019W22

W23 23/09/2019




