
 

熱水

鉛 (μg/L) 氯 (mg/L) 
大腸菌群 

(mpn/100ml) 

埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml)
鉛 (μg/L)

G044 0.098 <0.02 0 0 0.325
1009 0.235 <0.02 0 0 0.302
1036 0.201 <0.02 0 0 0.410
2009 0.160 <0.02 0 0 0.519
2036 0.274 <0.02 0 0 0.592
3009 0.095 <0.02 0 0 0.262
3036 0.171 <0.02 0 0 0.347
4009 0.183 <0.02 0 0 0.310
4036 0.166 <0.02 0 0 0.357
5009 0.556 <0.02 0 0 0.424
5036 0.244 <0.02 0 0 0.304
6005 1.190 <0.02 0 0 0.419
G022 0.156 <0.02 0 0 0.172
1019 0.149 <0.02 0 0 0.268
1046 0.214 <0.02 0 0 0.375
2019 0.126 <0.02 0 0 0.176
2046 0.366 <0.02 0 0 0.770
3019 0.230 <0.02 0 0 0.425
3046 0.275 <0.02 0 0 0.372
4019 0.221 <0.02 0 0 0.416
4046 0.116 <0.02 0 0 0.389
5019 0.119 <0.02 0 0 0.282
5046 0.106 <0.02 0 0 0.224
6019 0.140 <0.02 0 0 0.252
7019 0.448 <0.02 0 0 0.653

參考標準值: 澳門政府第46/96/M號法令 <澳門供排水規章> 可接受最大值
鉛 : <0.05mg/L (<50µg/L);氯 : <0.5mg/L; 大腸菌群 : 0 mpn/100ml; 埃希氏大腸桿菌 : 0 mpn/100ml

飲水機水質測試結果

採樣日期位置地點/ 大樓
冷水

結果
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熱水

鉛 (μg/L) 氯 (mg/L) 
大腸菌群 

(mpn/100ml) 

埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml)
鉛 (μg/L)

G025 0.503 <0.02 0 0 0.806
1002 0.124 <0.02 0 0 0.336
1033 0.155 <0.02 0 0 0.368
2002 0.106 <0.02 0 0 0.339
2038 0.148 <0.02 0 0 0.222
3002 0.210 <0.02 0 0 0.267
3038 0.061 <0.02 0 0 0.282
4002 0.073 <0.02 0 0 0.275
4038 0.124 <0.02 0 0 0.335
5002 0.366 <0.02 0 0 0.334
5038 0.137 <0.02 0 0 0.186
6002 0.181 <0.02 0 0 0.309
6038 0.631 <0.02 0 0 0.295
7002 0.637 <0.02 0 0 0.316

參考標準值: 澳門政府第46/96/M號法令 <澳門供排水規章> 可接受最大值
鉛 : <0.05mg/L (<50µg/L);氯 : <0.5mg/L; 大腸菌群 : 0 mpn/100ml; 埃希氏大腸桿菌 : 0 mpn/100ml

飲水機水質測試結果

採樣日期位置地點/ 大樓
冷水

結果
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