
 

 

 

 

熱水

鉛 (μg/L) 氯 (mg/L) 
大腸菌群 

(mpn/100ml) 
埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml)
鉛 (μg/L)

GL01 0.053 <0.02 0 0 0.069
GL11 0.046 <0.02 0 0 0.100
GL12 0.200 <0.02 0 0 0.233
1L01 0.283 <0.02 0 0 0.364
3006 0.011 <0.02 0 0 0.077
3L02 0.204 <0.02 0 0 0.196
4009 0.358 <0.02 0 0 0.406
1017 0.070 <0.02 0 0 0.142
2016 0.146 <0.02 0 0 0.289
3016 0.039 <0.02 0 0 0.085
1053 0.026 <0.02 0 0 0.191
2061 0.031 <0.02 0 0 0.047
3020 0.040 <0.02 0 0 0.041
4015 0.052 <0.02 0 0 0.037
5011 0.034 <0.02 0 0 0.042
6016 0.032 <0.02 0 0 0.042
7019 0.030 <0.02 0 0 0.038
8017 0.033 <0.02 0 0 0.040

參考標準值: 澳門政府第46/96/M號法令 <澳門供排水規章> 可接受最大值
鉛 : <0.05mg/L (<50µg/L);氯 : <0.5mg/L; 大腸菌群 : 0 mpn/100ml; 埃希氏大腸桿菌 : 0 mpn/100ml

飲水機水質測試結果

採樣日期位置地點/ 大樓
冷水

結果

N8 05/11/2019

12/11/2019N21

N22 19/11/2019



 

 

 

 

 

熱水

鉛 (μg/L) 氯 (mg/L) 
大腸菌群 

(mpn/100ml) 
埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml)
鉛 (μg/L)

1018 0.124 <0.02 0 0 0.346
2018 0.105 <0.02 0 0 0.122
3018 0.297 <0.02 0 0 0.297
4018 0.048 <0.02 0 0 0.078
5018 0.129 <0.02 0 0 0.138
6018 0.208 <0.02 0 0 0.256
7018 0.821 <0.02 0 0 0.486
8018 0.519 <0.02 0 0 0.404
1001 0.105 <0.02 0 0 0.087
2001 0.076 <0.02 0 0 0.090
3001 0.040 <0.02 0 0 0.060
4001 0.081 <0.02 0 0 0.055
5001 0.034 <0.02 0 0 0.094
6001 0.056 <0.02 0 0 0.182
7001 0.167 <0.02 0 0 0.144
8001 0.094 <0.02 0 0 0.110
9001 0.036 <0.02 0 0 0.067

S1 26/11/2019

26/11/2019S2

參考標準值: 澳門政府第46/96/M號法令 <澳門供排水規章> 可接受最大值
鉛 : <0.05mg/L (<50µg/L);氯 : <0.5mg/L; 大腸菌群 : 0 mpn/100ml; 埃希氏大腸桿菌 : 0 mpn/100ml

飲水機水質測試結果

採樣日期位置地點/ 大樓
冷水

結果




