
 

 

 

 

 

熱水

鉛 (μg/L) 氯 (mg/L) 
大腸菌群 

(mpn/100ml) 
埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml)
鉛 (μg/L)

1040 0.202 <0.02 0 0 0.138
2040 0.109 0.02 0 0 0.136
3040 0.134 <0.02 0 0 0.105
4040 0.086 <0.02 0 0 0.124
5040 0.218 <0.02 0 0 0.138
6040 0.057 <0.02 0 0 0.151
7040 0.103 <0.02 0 0 0.105
8040 0.132 <0.02 0 0 0.173
9012 0.643 <0.02 0 0 0.368
1009 0.083 <0.02 0 0 0.129
2009 0.049 <0.02 0 0 0.064
3009 0.075 <0.02 0 0 0.085
4009 0.085 0.02 0 0 0.077
5009 0.034 <0.02 0 0 <0.005
6009 0.099 <0.02 0 0 0.081
7009 0.021 0.02 0 0 0.088
8009 0.019 0.02 0 0 0.123

參考標準值: 澳門政府第46/96/M號法令 <澳門供排水規章> 可接受最大值
鉛 : <0.05mg/L (<50µg/L);氯 : <0.5mg/L; 大腸菌群 : 0 mpn/100ml; 埃希氏大腸桿菌 : 0 mpn/100ml

飲水機水質測試結果

採樣日期位置地點/ 大樓
冷水

結果

S3-C1 02/12/2019

S3-C2 02/12/2019



 

 

 

 

熱水

鉛 (μg/L) 氯 (mg/L) 
大腸菌群 

(mpn/100ml) 
埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml)
鉛 (μg/L)

1052 0.092 <0.02 0 0 0.113
2060 0.108 <0.02 0 0 0.114
3060 0.042 <0.02 0 0 0.096
4060 0.127 <0.02 0 0 0.178
5060 0.074 <0.02 0 0 0.134
6060 0.019 <0.02 0 0 0.086
7060 0.050 <0.02 0 0 0.082
8060 0.076 <0.02 0 0 <0.005
1001 0.091 <0.02 0 0 0.109
2001 0.085 <0.02 0 0 0.126
3001 0.023 0.02 0 0 0.066
4001 0.022 <0.02 0 0 0.066
5001 0.048 <0.02 0 0 0.018
6001 0.014 <0.02 0 0 0.088
7001 0.028 <0.02 0 0 0.046
8001 0.002 <0.02 0 0 0.050
9001 0.058 <0.02 0 0 0.066

10001 0.028 <0.02 0 0 0.034
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參考標準值: 澳門政府第46/96/M號法令 <澳門供排水規章> 可接受最大值
鉛 : <0.05mg/L (<50µg/L);氯 : <0.5mg/L; 大腸菌群 : 0 mpn/100ml; 埃希氏大腸桿菌 : 0 mpn/100ml

飲水機水質測試結果

採樣日期位置地點/ 大樓
冷水

結果

S3-C3 02/12/2019




